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grober Fahrlässigkeit. 

Dieses Schema ersetzt keine fachtechnische Planung der Anlagen. Die einschlägigen Regeln der Technik und örtliche Vorschriften sind zu beachten

Alle Anschlüsse an das BHKW sind flexibel auszuführen!

Wasserqualität gemäß VDI 2035

Pufferspeicher hydraulisch entkoppelt gemäß Schema anschließen

Rohrleitungsdimensionierung entsprechend des 

maximalen Wärmebedarfes des Objektes (Heizkreises) und 

der max. thermischen Leistung des neoTower®.
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Hydraulik neoTower mit zwei 

Pufferspeichern

RMB: Der Lieferumfang des neoTowers 

enthält alle grün umrandeten Teile inkl. 

Fühlersatz T1 bis T5
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