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Einbauanleitung Schlauchkompensator Abgas FL DN 80 (Art.-Nr.: 3020046) 

 

Aufnahme von Schwingungen  

Der Zusammenhang zwischen Radius r, Nennlänge l und Einbaumaß a für den 90°-Bogen 

lautet: NL = 2,3 · r + 2 · l 

 

Bogen:       Einbauform 90° Bogen 

         

DN  - 80  

        r  - 350 

        a - 575 

        lmax - 95 

        NL - 1000 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtig (oben), zu lang (unten links) und zu kurz (unten rechts) bemessene Schlauchleitung zum 

Schwingungsausgleich.  

Bei Anschluss an schwingende Aggregate, Rohrleitung direkt nach der Schlauchleitung fixieren. 

 
(Quelle: Witzenmann, Handbuch der Metallschläuche)  


